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Zleceniodawca Gmina Luban, ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Luban
Cel badania Ocena jakosci wody (obszar regulowany prawnie)
Podstawa badania Zlecenie zewnetrzne / ZNL/061/049/24
Miejsce pobrania probki Wodocigg Pisarzowice - Pisarzowice 277 - Biblioteka - kran umywalki w toalecie
Data pobrania probki 2024-02-16
Data przyjecia do Laboratorium 2024-02-16
Probke pobrat Laboratorium PWiK - Zottanski Patryk
Metodyka pobierania probki PN-EN ISO 19458:2007 z wytaczeniem pkt4.4.3, 444, 445 446 (A)
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)
Obiekt badany  (rodzaj prabki) woda do spozycia przez ludzi
Stan probki - fizykochemia prawidtowy
Stan prébki - mikrobiologia prawidtowy

dzielnik:
leceniodawca 1x

2.NL  1x




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0225/24

Badane cechy

Y
temperatura pomiaru © = 8.7°C
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa

Yo5 W temperaturze pomiaru 9.7°C, 5 7
korekta za pomocg urzadzenia do
_kt_:mpensacji temperatury

AZ

Barwa AZ
Metnosc AZ
Zapach NA,
z
Stezenie chloru wolnego (badanie AZ .

w miejscu pobrania probki)

Temperatura pobranej probki
(pomiar w miejscu pobrania probki)

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Data wykonania badan: od 2024-02-16 do 2024-02-16

Norma/Procedura

PN-EN ISO 10523:2012

PN-EN 27888:1999

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D,
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06.

PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt.5.3

PN-C-04557:1972 wycofana z katalogu
PN

PN-EN ISO 7393-2:2018-04

PB-02/PPP4 wydanie 01 z dnia
28.02.2023 .
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* Niépewnoéé rozszerzona priy P=0;9-5_ i |;=_2-‘_ n.ie ﬂv_vzgl_e-dn_'nia pobierania probek gdy probke pébiera Zleceniodawca lub jego Przedstawif:iel.
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Ogdlna liczba mikroorganizmow w

Badane cechy

Liczba bakterii grupy coli AZ
Liczba bakterii Escherichia coli AZ
Liiczba enterokokow katowych AZ

2242 °C AZ

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Miejsce wykonania badania: Laboratorium, Rakowice k/ Bolestawca

Data wykonania badan: od 2024-02-1

9

MNorma/Procedura

PN-EN I1SO 9308-2:2014-06

R

PN-EN ISO 9308-2:2014-06 R
PN-EN ISO;Q;;;[-)*I_“- -"R
PN-EN ISO 6222:2004 R

6 do 2024-02-1
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0

0
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* Podana rozszerzona niepewnoS¢é pomiaru zoslata oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i jest oparta na niepewnosci standardowej
pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, co daje poziom ufnosci okolo 95%. Jezeli wynik jest: O, nieocbecne, warlo$¢ poprzedzona jest
znakiem mniejszo$ci "<" lub wigkszosci ">", niepewnosci nie podaje sie. Niepewnoéc nie uwzglednia sktadowej wynikajgcej z pobierania probek, gdy
probke pobiera Zleceniodawca lub jego Przedstawiciel.
Autoryzowat: TA - Anna Trybufa (Kierownik Laboratorium), IS - Iwona Sobczyk (zastepca Kierownika Laboratorium), AO - Anna
Ochocka (specjalista ds. badarn mikrobiologicznych)




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0225/24

Objasnienia:

A - badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 747, dostepnym na stronie PCA:
https.//www.pca.gov.pl/ NA - wynik poza zakresem akredytacji lub badanie nieakredytowane

R - metoda referencyjna, zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12. 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
(Dz.U.2017, poz. 2294)

Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Bolestawcu — DECYZJA Nr 141/23 z dnia 01 marca 2023 r., DECYZJA Nr 220/23 z dnia 12.04.2023 r.;

DECYZJA Nr 308/23 z dnia 06.06.2023 r., DECYZJA Nr 438/23 z dnia 18.08.2023 r.

NDZ - Najwyzsza dopuszczalna zawartosc zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. (Dz. U 2017, poz 2294)

Oswiadczenie:

Dokumenty | zapisy dotyczgce probek | ich badania nie ufete w ninigjszym sprawozdaniu, przechowywane s§ w laboratorium PWIK | moga byc
udostepnione Klientowi na zyczenie.

Dia probek pobranych przez Zleceniodawce lub jego Przedstawiciela, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za metode pobrania, transport, czystosc
pojemnikéw Zleceniodawcy, a wyniki badar moga nie by¢ uzyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze regufowanym prawnie.

Wyniki badania odnoszg sie wylgcznie do otrzymanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.

Zleceniodawca ma prawo w kazdym czasie zloZy¢ do Prezesa Zarzgdu skarge na Swiadczong ustuge oraz w przeciggu dwdch tygodni od dnia otrzymania
sprawozdania z badar ztozyc reklamacje na pismie na jakosc wykonywanych przez laboratorium badan.

KONIEC

sprawozdanie sporzadzif sprawozdanie zatwierdzi
2024-02-189, Trybuta Anna 2024-02-19, Trybufa Anna
Kierownik Laboratorium
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