Luban, dnia 24 kwietnia 2024 roku

HK.9053.1.1.66.2024.JSR

Ocena jakoS$ci wody

na podstawie sprawozdania z badania wody nr 82/N

Miejsce pobrania probki:  Nawojow Slaski. SUW — woda uzdatniona, zawor czerpalny

Data pobrania probki: 16 kwietnia 2024,
Protokdl poboru nr: 56/N/24

Numer proby: 56/N

Kod préby: 82/N

Na podstawie sprawozdania z badania wody nr 82/N z dnia 19 kwietnia 2024r.
wykonanego przez Laboratorium Monitoringu Srodowiska Powiatowej
Stacji Sanitarno-Fpidemiologicznej w Zgorzeleu,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu stwierdza,
ze w badanym zakresie woda odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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-Obowiazujaca podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2204),
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07.01.01 (Aktualizacja na dziefi 13.10.2022 )

Zgorzelec, 19 kwietnia 2024 roku

e

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGORZELCU

Laboratorium Monitoringu Srodowiska

ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec

tel. 75 64 94 525, fax: 75 64 94 529
oryginat — kopia

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 82/N

Sekcja Higieny Komunalnej PSSE Luban
Bankowa 9B
59-800 Luban

Nazwa i adres firmy, imig | nazwisko zleceniodawcy

Zleceniodawca "

Nr probki nadany przez
prébkobiorce "

)

56/N Prébkobiorca '

Pracownik Sekcji Higieny Komunalnej

PSSE w Lubaniu

Rodzaj probki " Woda do spozycia Stan probki

Prawidtowy

Cel badania probki "

Okreglenie celu badania probki

Ocena jakosci wody w obszarze regulowanym prawnie

Pochodzenie probki "
Okreslenie misjsca | punktu pobrania probki

Nawojow Slaski SUW - woda uzdatniona, zawér czerpalny

16.04.2024 Kod prébki nadany w 82/N
Data pobrania prébki " >
P P e laboratorium Kod probki
16.04.2024 12 IL/IHK/N/24
Data dostarczenia probki Probke badano wg zlecenia
data Mr zlecania zewnetrznego
. 16.04.2024 . < 19.04.2024
Badania rozpoczeto Badania zakonczono
data data

1) Informacje podanef/dostarczone przez klienta

« Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie probek oraz nie ponosi odpowiedzialnosc za wszystkie informacie podane przez klienta.

« Probki pobrane wediug deklaracy klienta (PN-EN 1SO 19458: 2007 i PN 150 5667-5: 2017-10) n

« Wyniki z badart odnosza sie wytacznie do dostarczone) probki

+ Sprawozdanie nie moze byt powielane inacze) jak tylko w calosci

- Klient ma prawo do skargl w terminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania

« W trakcie realizac)i badar nie wystapily zadne szczegoine okolicznoci moggce wplynad na wynik koncowy badania

« Dokumenty | zapisy dotyczace badania oraz badanejfych probkifek nie ujgte w ninigjszym raporcie przechowywane sg w Laboratorium Monitoringu Srodowiska. Moga bye

udostepnione klientow na jego zyczenie

Dodatkowe informacje:
Brak.
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 82/N

Analiza mikrobiologiczna

. . Status ;
Kierunek badania Metoda badawcza r—— Jednostka Wynik Niepewnosé NDS***
PMN-EN IS0 9308 -1; 2014-
Liczba bakterii grupy coli 12+A1:2017-04 A jtk/ 100 mi 0 - 4]
metoda fillraci membranowe|
PN-EN ISO 9308 -1: 2014-
Liczba Escherichia coli 12+A1:2017-04 A jtk/ 100 mi 0 - 0
metada filtrac) membranowe)
: ; PN-EN IS0 7899-2:2004 "
Liczba enterokokdw katowych R T ot s A jtk/ 100 mi 0 - 0
Ogélina liczba mikroorganizmow na
agarze odZywczym z eksirakiem PN-EN IS0 6222: 2004 H _ bez nieprawidh
drozdzowym w temperaturze 22°C metoda prytkowa, posiew wihebny A Jkt 1 ml nie wykryto ) zmian '
po72h
Analiza fizykochemiczna
Niepewnosc
2 ; Status Wynik/ : Granica
Kierunek badania Metoda badawcza . Jednostka Niepewnosé i ik
badania* Rezultat(") P oznaczania gram(:y‘ b
QINACZANIA |
PN-EN IS0 7027-1: 2016-09
Metnosc z wyl. pkt. 5.4 A NTU <0.13* * - 0,13 +0,04 1,0
metnda nefelometryczna
PN-EN IS0 7887: 2012 P. 7 e ez nieprawitio
Barwa metoda wizualna A mg/l Pt <5 = ) 5 1 zmian "
PB-01.00.00, edycja 3 bez nieprawidio
ZapRch 2 dnia 18.03.2015 . N : s : : amian
A 6,8 C. 01
(temp. 25° C) PN-EN ISO 10523:2012 A . 4 ) 6.5.9 5
Korekia za pomoca urzadzenia do metoda potencjiomelryczna temperatura i i
i wobyari 14,2°C
komp ¥. pomiaru;
Przewodnos¢ wiasciwa 338 5 9
temp. 25° C -EN- : _
(temp ) PN EN 27888: 1999 A us/em 300 +3 2500
Korekia za pomoca urzadzenia do metoda kanduklometryczna temperatura 141°C
kompensacji wphywu lemperatury pomiary '

A - akredy
**) granica oznaczalnosci

¥, N = nie ¥ y

***) NDS - najwy2sze dopuszczaine wanosel wsakinikéw okieslonych w Rozporzqdzeniu Ministra Zdiowia 2 dnia 7 grudi ja 2017 r. (Dz.U.2017 poz, 2294)

Jtk - jednosika tworzaca kolonie

() - metoda inna niz w Rozporzadzeniu Minisira Zdrowsa z dnia 7 grudnia 2017 ¢ (Dz U 2017 poz. 2264)

2) Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm. Speinia wymagania dotyczace metod w obszarze reguiowanym prawnie

i do sieci wo

3) Zalecane: 100 jik/1 ml w wodzle ]
4) Zalecane w kranie konsumenta < 15mg Pyl

1200 jik/1 mi w kranie konsumenia

Fodana wartosc i nie

Podana niepewnosé rozszerzona wynika z

S jz probki

i star 4 zhozane] p | przez wapdlczynnik rozszerzenia k=2, kiory dla rozktadu normainego zapewnia posiom ufnosc w przyblizeniu 95 %

Dia badan mikrobiologicznych podano przedziat niepewnosci pomiaru przy wspdlczynniku rozszerzenia k=2 i pozimie ufnosci 95% wyg. PN-IS0O 29201-2022-02

Melody speiniaja metod
(") Warlosci poprzedzone znakiem”>" fub "<" sq rezullatami. Dia Itat i jest dia I

Sprawozdanie zatwierdzit:

ych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 ¢ (Dz.U.2017 poz. 2204}

yeh granic ozl

Sprawozdanie autoryzowat:

Laboratorium Monitoringu
rodowiska

Marzena Gajdzik

KONIEC SPRAWOZDANIA
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