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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNYWLUBANIU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBANIU

ul. Bankowa 9b, 59-800 Luban,
ePUAP: PSSE_Luban ADE: AE:PL-44093-64477-GGVFR-19
e-mail: psse.Iuban@sanepid.gov.p! www.gov.pl/web/psse-luban
tel. centrala 075 646-40-43, Fax 075 646-40-43
REGON: 000305722 ' NIP: 613-10-19-782

Luban, 2025-09-05
HK.903.2.2025.AS

(znak sprawy)

205 - nr z rejestru organu wydajacego oceng

1766. 400 We-

Ocena jakosci wody
na podstawie sprawozdania z badania wody nr 251/N z dnia 29 sierpnia 2025r.

d Gminy Luban

Urz3 riat
Miejsce pobrania probki: Pisarzowice, SUW S;;;;%;‘a--wﬁ
Woda uzdatniona — zawér czerpalny 7766.2025-“.(6 o
Data pobrania probki: 26 sierpnia 2025r. 1 \\I'\\“'I\'\“Ill“l'“\\'\“ll\\\ '1\\\\
Protokél poboru nr: 154/N \'||',\\!‘.'|\ AR ER
Numer préby: 154/N
Kod proby: 251/N

Na podstawie sprawozdania z badania wody nr 251/N z dnia 29 sierpnia 2025 roku
wykonanego przez Laboratorium Monitorin gu Srodowiska Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemio!ogicznqi w Zgorzelcu,

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu stwierdza,
ze w badanym zakresie woda odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubaniy

Honorata Stachowic-
wydano w postaci elektroniczne).
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymujg
. Adresat — Gmina Luban, ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban (e-Doreczenia)
2, aa

Obowiazujaca podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozvcia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
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Zgorzelec, 29 sierpmia 2025 roky
% RPH/4982/2025-1P

I]

EID AP PssE Lubaniu

Data Folentrac i 2025-p9.03
Data wotywe 2025-05-03

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGORZELCU
Laboratorium Monitoringu Srodowiska
ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec
tel. 75 64 94 5§25, fax: 75 64 94 529
oryginal - kopia

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 251/N

Sekcja Higieny Komunainej PSSE Luban
' ul. Bankowa 9B
Zleceniodawca "
59-800 Luban
Nazwa 1 adres firmy imie | nazwisko Zlgcemodawry
Nr probki nadany przez Pracownik Sekcji Higieny Komunalne;
4 5 "
probkobiorce " i Prébkoblorca PSSE w Lubaniu
Rodzaj probki " Woda do spozycia Stan probki Prawidiowy
4 Ocena jakosci wody w obszarze regulowanym prawnie
Cel badania probki
Okreslenie celu badania probki
o Pisarzowice SUW, woda uzdatniona - zawér czerpain
Pochodzenie probki " R
Okreslenie migjsca | punkiu pobrania probk
26.08.2025 Kod probki nadany w 251/N
. i 1)
Data pobrania probki i absaratorum P
_ 26.08.2025 /l SN,
Data dostarczenia prébki Probke badano wg zlecenia 40 /L/HK/N/25
data NI zlecenia zewnatrznago
) 26.08.2025 29.08.
Badania rozpoczeto Badania zakonczono 9.08.2025
cdata data

1) Informacie podaneidostarczone prezer khanta

- Laharatonum me uczestriczy w pobisraniu | transparcie probek oraz ma ponos) cdpowiedz alnoscr 7a wsZysike informacie podane przez klisna

* Prabki pobrane wedhug deklaracy klienta (PN-EN 150 19458 2007 1 PN IS0 5667-5 2017 10"

* Wyniki z badan odnosza sie wylgczre do dostarczons) probk:

+ Sprawozdanie nie moze bye powieiane inacze; jak tylko w calosci

* Klient ma prawo do skarg w termimie 14 eni ad daty potwierdzeria otrzymania sprawozdania

+ W trakcie realizac) badan nie wystapity 2adne szczegdine okolicznoscs mogace wplynad na wynik kofcowy badaria

+ Dokumenty | zapisy dotyczace badania araz badane)/ych probkiek nie uigte w riniszym raporcie przechowywane sa w Laboratanum Menioringu Srodowiska Maga bye

udostepniong khentow ng 1800 Zyczans

Dodatkowe informacje:
Brak.
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 251/N

Analiza mikrobiologiczna

Status
Kierunek badania Metoda badawcza hadanin® Jednostka Wynik Niepewnosé NDS***
PN-EN 150 9308 -1 2014- -
Liczha bakteri grupy coli 12+A1 2017-04 A JHk/ 100 mi 0 0
metods lun_w: TR e
PN-EN ISO 9308 -1 2014-
Liczba Eschenchia coli 12+A1 2017-04 A Jtk/ 100 mi 0 C
Il TIGC) mvembanowey
- 7899.2
Liczba enterokokow kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 A jtk/ 100 mi 0 - C
MO NHracy membranows)
Og8Ina hexba mikroargamizmow na
BGa728 0AZYWCIym 2 ekstrakiem PN-EN ISO 6222 2004 . s fes Yrrery
drozdzowym w lemperalurze 220C metods prytkiwn posies wohsbiny A kA1 mi ne wyknyto
poi2h
Analiza fizykochemiczna
¥ Niepewnaosc
Status Wynik/ " Granica
Metoda badawcz : Jednostka Niepewnosé ; i NDS-**
Kierunek badania od awcza badaniat o Rezultat(") (+] SEnacanis Dzgran cy. 5
PN-EN ISO 7027-1 2016-09
Metnosé Zwyl pkt 54 A NTU 0,51 + 0.06 013 +0 04 10
meicda "ﬂT?IO'!IEII'l'{ ona
B PN-EN ISC 7887 2012p 7 A ma/l Pt 5 N 1 X z T,
meloda wizualng i
FN-EN 1622 2006 B < Sovom
Zapach ISR AN yC2rE - patEysIA wybo N TON ™ Temnarania Ere B
ey LS EOneqD S Lo i
FN-EN 1622 2008 2 <i
Smak Metoda organnieptycana - parkysta wybon N TFN Temoerahs z
THEWY LS ONeg0 24"
BAruany
pH ) 7.7 + 0.1
(temp 25° C) PN-EN IS0 10523 2012 A = a HE R
Korekla ta pomocs urzagzena do metada potenciometryczna iemperatura 1520
MOMPENSIc) wphywl lemperatury pomiany
Przewodnost wiasciwa 425 s 1
(temp. 25° C) PN-EN.27888. 1999 A uSicm 300 £3 2500
Karekia ra pomoca uzgdzena do meloda konduktometryceng lemperatura
ROMBENSacy widywls erderatuny DOy
T1A - mmatylowany. N - e akiedyiowany Data | godiina venaczemia rapachy LRl
1 AN o2naczamase Data | godzing oznaczena smaky 1106

U NDS - napeezere dopuszezaing wanodni weakinikow ok BRIV w Rz g radsar

1 jeanastha tworzats kolone

('} - metoda innd Nz w RoZporzgazaniu Ministra Zdrowa 1dniaT
2) Metode wycolana ¢ kalalogu Polskach Mo Spednia wy

¥ Satecans
4) Zalecane w kianie konsumenta do 15mg Pinl
51 TON - e
smaky 2apa

o 1 KT

6 TEN - hiczba progown smeky W Pizypadku wyniku <1 badane wykonue sie MBS USROG W D2 ypadii pazastibych wynikiew S10sae e met

TARCIN | MIRIOOGANL M

Priechowywanie prabki do anaczana smaky « zapachu 2

Totwa rapachu W prrypadku wyniku <1 badame wykomie s me1oay uproszeso

Poiana wartose e wwzglednia

1 DARTANG) 2 pODRrAmEm okl

Podansa wyniky 2

Cia padan mikromologiesiyeh podang Preediial fiepewnosss pOmIaI ey wapdkcrynniky |

1 Wartasos popezedzane znariom™" e < g

Sprawozdanie zatwierdzit:

| ZICZONE] POMNGRGM

KIEROWNIK
Oddzialu Laboratoryjnego
\

Katarzy,

rvmuza

SFOTZEmA
Metndy speminig wymagana dotyczace melod okreslonych w Rozporzadzeni Miristra 2drowna 7 g
Zultarami s rezulliltw nepewnnse (G EVELE

grudnia 20017 ¢ (Dz U 2017 paz 2294)
maAgGania colyczgce melod w obszame TRQulWaTYM prawnie

100 ki1 M wodzie W OWadZANG| do Siec wODOCIagowe | 200 i1 mi w kranie kansumenta

720 Prred oznecraniem sevaky | apachs CSunigto chior 2 prokds

srzenis 442, Kidny dta

7 grudnia 2017 17 par 294)

% PS] d1A wstalanyeh granic oznaceania

Srawosarie auwwzovﬁiboratoﬂum Monitoringu

KONIEC SPRAWOZDANIA
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